
 

Обект:    Е.П. “Албена” 110kV/20kV  
РЗАТ 

Гр. Добрич 

 

 

МОНТАЖНА СХЕМА

 на защита REF 615

извод 20kV

Ръководител

Проектант

Чертал

Съгласувал

Име на файла

 

6РП-24
МП ВКЛ.

6РП-22
МП ИЗКЛ.

5АП-12
ИЗКЛ. АП U вериги

ИЗКЛ. АП U Вериги тр-к

X:7 (A 421)

X:8 (B 421)

X:9 (C 421)

X:10 (0 421)

 

 

 

 

 

 

 

R 100-2 (012)
 

1К-2/във/изв АПВ

4РП-24/АЧР

3РП-24/РПМВ

Х:80/1Р

Х:81/2Р

Х:82/3Р

Х:86/4Р

X:23 (011)

X:25 (012)/R120-2

 

 

 

 

 

 

8РП-A1 (Неизпр.)

1РП-A1 (Вкл.)

2РП-A1 (Изкл.)
 

5РП-A1 (Бл. Уск.)

 

 
7РП-A1(сигн.)

READY

ВКЛ.АПВ

ИЗКЛ.УРОП

ИЗКЛ.МТЗ

ИЗКЛ.ЗЗ

БЛОК.УРЗ

Зараб.

РКИ от REF

РКВ от REF

5АП-1 (А601)

5АП-3 (B601)

5АП-5 (С601)

X:17 (0601)
 

 

ДАТА: 03.05.2019

БК-1
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